
階
段
Ａ 

通用口Ｂ 

階段Ｂ 

パントリー 

通用口Ａ 

屋外展示用電源 

発電車コネクタ盤 

� 
（575�） 

� 
（335�） 

40.56� 

26.27� 
16.03� 

23.48� 

24.47� 

自
販
機
コ
ー
ナ
ー 

EV4

14.23� 44.3� 26.94� 31.15� 

102.51� 

サービスヤード 

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y21

Y23

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30

Ｙ20

Y22

Y18

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y21

Y23

Ｙ20

Y22

Y18

52
00

90
00

90
00

90
00

90
00

90
00

90
00

84
00

44
00

90
00

90
00

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10500 9000 9000 9000 9000 900010500

53.6� 52.06� 

搬入口C-2 倉庫4 搬入口C-1 主催者室Ｃ 倉庫15 搬入口Ｂ 倉庫3主催者室Ｂ 可動間仕切 
壁収納1

可動間仕切 
壁収納2

ＷＣ ＷＣ 

ＷＣ 

ＷＣ 

ＷＣ ＷＣ 搬入口Ａ 倉庫14

倉庫2

主催者室Ａ－２ 

主催者室 
Ａ－１ 

倉庫13

倉庫12

倉庫11

管理事務室 

防災 
センター 

搬入口1

コンベンションホールホワイエ 

倉庫25

倉庫24

搬入口2

エレベーター 

１Ｆロビー 

倉庫 
21

エスカレーター 

警備 
員室 

マルチパーパス 
ルーム1

エントランスロビーへ 

マルチパーパス 
ルーム2

控室1控室3

講師控室 

控室2ＷＣ 

サブエントランス 

ＷＣ ＷＣ 

ＷＣ ＷＣ 

展示ホールホワイエ 

倉庫22階段Ｃ 倉庫23

公衆電話 

発電車コネクタ盤 

ビッグパレットふくしま　設備配置図 

1：500

屋外展示用 
給排水接続口 

屋外展示用 
給排水接続口 

ＷＣ 

� 
（1,670�） 

� 
（1,444�） 

� 
（2,375�） 

6� 

6� 

6� 

6� 

6� 

6� 

多目的展示ホール（5,495�） 

コンベンションホール（953�） 

床点検口（地下ピットへの降り口） 

設備取出口（電気・電話・給配水） 

消火器 

多　目　的　展　示　ホ　ー　ル 

屋外展示場 

屋外展示用電源 

電話・通信盤・光ファイバーケーブル 

電源取出盤 

電源盤－壁面 

 

コ　ン　ベ　ン　シ　ョ　ン　ホ　ー　ル 

動力三相3線式（�200V-60A）   照明単相3線式（�200/100V-60A） 

動力三相3線式（�200V-100A）   単相3線式（�200/100V-125A） 

三相4線式（�105V-150A） （倉庫内に設置） 

� 

� 

電源取出盤 動力三相3線式（�200V-125A）×1  照明三相4線式（�105V-175A）×2

� 

� 

� � 

� � 

可動間仕切 可動間仕切 

可動間仕切 


